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Installation Instructions
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Dangerous substances: None
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Bauseitig bereitstellen!
- Abgesicherten 230 V-Anschluss. 
- Allpoliger Trennschalter.
Provide by the customer:
Fused 230 V connection. 
All-pole disconnector.

(230V)

Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.

Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.
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Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.

Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.
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Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.

Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.
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ORS 142
TDS 247

Option:
ORS 142
TDS 247
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Integriertes
Feststellelement
Internal
Hold-Open Device

J1

J2
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230 V AC

24 V DC/400 mA

KL 3B KL 4

0 V

24 V

Netzteil
Power Supply

230 V AC/24 V DC

Handauslösung
erforderlich
Manual Release
required

Option:
Externer Haftmagnet
External Holding Magnet
effeff 838/830
300 mA max.
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Status-Melderelais
potenzialfrei
Status indicator
Relay potential-free
24 V DC/1 A
Ohm‘sche Last
Ohmic Load

Magnetschalter
entfernen.
Unmount
magnetic switch

Leitungsabchluss:
Nur im letzten Rauchmelder
eingebaut lassen.
Cable termination:
Leave it installed only in the
last smoke detector.

Bauseitig bereitstellen!
- Abgesicherten 230 V-Anschluss. 
- Allpoliger Trennschalter.
Provide by the customer:
Fused 230 V connection. 
All-pole disconnector.

(230V)

Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.

Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.
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